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od 22 do 35

od 40 do 100

nad 100

rozvody a armatúry podla riadku 1 až 4

Riadok Menovitá svetlosť potrubia a armatúr DN Najmenšia hrúbka izolačnej vrstvy, 
vztiahnutej na súčiniteľ tepelnej vodivosti

= 0,035W*m *K-1 -1λ (mm)
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5 v drážkach a prestupoch stropov, potrubia
vo vykurovaných priestoroch, pripojovacie

potrubie vykurovania do dĺžky 8 m
50% požiadaviek riadkov 1 až 4

30

rovnaká hrúbka ako DN potrubia

100

do 20

Hrúbka tepelnej izolácie na potrubí teplej vody a vykurovania

DEBARIERIZÁCIA DOMU KULTÚRY  JAVORINA


